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Katiliniy priezitros skyriaus

vadovas Mindaugas Daral

Suderinta:

PASTABA: 1. Lauko oro temperatiirai esant Zemesnei negu - 20 C , jvedamas paduodamo termofikacinio vandens temperat
temperatiira paduodama j tinklus negali virdyti 95 C.

Vyr. InZinierius
Andrius Buivydas

Sudaré:




Suderinta:

nERANARE MRS AAYVEIRE |

direktoriaus pavaduotoja

Vialeta Stask

! ot

Tvirtinu:
UAB "Palangos &ilumo
Direktore G. Jurséneé

UAB ""Palangos Silumos tinklai" Palangos miesto katiliniy KA06, KA10, KA11, KA12
2020 - 2021 m. Sildymo sezono temperatirinis grafikas 90 /65 °C

Termofikacinio vandens
Lauko oro temperatira
Paducdama Griglama

T T T2
°C °C °C
10 65 37
9 65 37
8 65 38
7 65 38
& 65 39
5 65 39
4 65 40
3 65 40
2 85 41
1 65 41
0 65 42
-1 70 42
-2 70 43
-3 70 43
-4 70 44
-5 70 44
-8 75 45
-7 75 45
-8 75 46
-9 75 46
-10 80 47
=11 80 47
-12 80 48
-13 80 48
-14 85 49
-15 85 49
-16 85 49
=17 80 50
-18 90 50
-19 90 51
-20 90 51

Termofikacinio vandens temperatiira,, C

100 4
95 1
90
85
80 A
75 1
70 4
635 4
60
55 4
50 4

45

40 4
35 4
30 4
25
20 A

-]

T2

Lauvko oro temperatiira , C

Pastaba: Termofikacinio vandens slégis paduodamoje linijoje 3,8 bar, Termofikacinio vandens slégis griztamoje linijoje 2,8 bar., AP=1 bar,

Sudare:

Vyr. InZinierius
Andrius Buivydas

Suderinta:
Katiliniy priezitros skyriaus
vadovas Mindaugas Daraska




Suderinta:

- 9PalERGYs miests savivaldybe i

direktoriaus pavaduoto; .

201 m,

12020 m7 e
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/,
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Violeta Stagkonier

Tvirtinu:

UAB "Palangos Silumos ti i"
Direktoré G. Jurséné £

2020 mbeeznyo....wend 1 a
gt

UAB "Palangos Silumos tinklai" Palangos miesto katilinés KA13
2020 - 2021 m. Sildymo sezono temperatiirinis grafikas 80 /40 °C

Termofikacinio vandens
Lauko oro temperatGra
Paduodama Griztama

T T T2

°C °c °C
10 40.00 30.00
9 41.30 30.80
8 42.60 31.60
7 43.90 32.40
6 45.20 33.20
S 46.50 34.00
4 47.80 34.80
3 49.10 3560
2 50.40 36.40
1 51.70 37.20
0 53.00 38.00
-1 54.30 38.80
-2 55.60 39.60
-3 56.90 40.40
-4 58.20 41.20
-5 58,50 42.00
-6 60.80 42.80
-7 62.10 43.60
-8 63.40 44.40
-9 64,70 45.20
-10 66,00 48.00
-11 67.30 46.80
-12 68.60 47.60
-13 69.90 48.40
-14 71.20 49.20
-15 72,50 50.00
-16 73.80 50.80
-17 75.10 51.60
-18 76.40 52.40
-19 77.70 53.20
-20 79.00 54.00

Termofikacinio vandens temperatira , C

100.00 4
95.00 4
90.00 A
85.00
80.00 4
75.00 4
70.00
65.00
60.00
55.00 4
50.00 4
45.00 4
40.00 4
3500 4
30,00 4
25.00 A
20.00
15.00
10.00 4

5.00 4

0.00

T 1

T2

Lauke oro temperatira, C

Pastaba: Termofikacinio vandens slégis paduodamoje linijoje 4,5 bar. Termofikacinio vandens slégis griztamoje linijoje 2,8 bar. AP=1,7 bar.

Sudaré:

Vyr. InZinierius
Andrius Buivyda

Suderinta:

Katiliniy priezidros skyriaus 4
vadovas Mindaugas Daragka '



Suderinta: Tvirtinu:
Palangos miesto savh.;gtdybé e ‘ UAB "Palangos Silumos ti
HENEOS NIESTO saVIVLidyhes adnlin. Direktore G. Jurdéne
direktoriaus pavaduotoju : /
Violeta StasKonier
A0S D mendd g, " 10 ment [
2610 b [T5E fo... men : 2020m. &< B/2_men? L a.

J

UAB "Palangos Silumos tinklai'" Palangos miesto katilinés KA05
2020 - 2021 m. Sildymo sezono temperatirinis grafikas 70 /40 °C

Termofikacinio vandens
Lauko oro temperatdra 100.00 - e
Paduodama Grigtama .
= = = 95.00 4
°C oc °c 90.00 4
10 40.00 30.00 8500 4
9 41,00 30.80
8 42.00 31.60 80.00 1
7 43.00 32.40 75.00
3 44.00 33.20
5 45.00 34.00 g 7000
4 46.00 34.80 g 6500
3 47.00 35.60 £ 000 4
2 48.00 36.40 g
1 49.00 37.20 § 300y
0 50.00 38.00 -1‘3‘ 50.00 4
-1 51,00 38.80 f 45.00
-2 52.00 39.60 £ =Ti
3 53,00 40.40 5 4000 4
-4 54.00 41.20 5 T2
5 55,00 42.00 § -
5 56.00 42.80 = 3000 4
7 57.00 43.60 25.00 1
-8 58.00 44,40 i
-9 59.00 45.20
-10 60.00 46,00 15.00 1
RT] 51.00 46.80 10,00 4
-12 62.00 47.60
13 §3.00 48.40 0
-14 64.00 49.20 L e e o o o S e R B s e s e e e e e e e ]
-15 65.00 50.00 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8-10-12-14-16-18-20
-16 66.00 50.80
7 §7.00 5160 Lauko oro temperatira , C
-18 68.00 52,40
-19 69.00 53,20
-20 70.00 54.00

Pastaba: Termofikacinio vandens slégis paduodamoje linijoje 4 bar. Termofikacinio vandens slégis griztamoje linijoje 2,8 bar., AP=1,2 bar.
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Sudare: ; Suderinta:
Vyr. InZinierius 1 Katiliniy prieZidros skyriaus
Andrius Buivydas | vadovas Mindaugas Daraska



